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รายงานการเฝ	าระวังคุณภาพน้ําดิบด�านความเค็มของ กปภ.สาขา ที่ได�รับผลกระทบจากน้ําทะเลหนุนสูง  
ตั้งแต+วันที่ 25 - 30 กันยายน 2564  

 

จากสถานการณ
น้ําทะเลหนุนสูง ทําให�น้ําเค็มรุกเข�ามาส�งผลต�อคุณภาพน้ําดิบของแหล�งน้ําที่ใช�ผลิตน้ําประปา ป)จจุบันมี กปภ.สาขา ที่ได�รับผลกระทบด�านความเค็ม จํานวน 7 แห�ง  ได�แก� บางปะกง บางคล�า ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ธัญบุรี ตะกั่วป2า และปากพนัง  
 

 

             ตรวจสอบสถานการณ
คุณภาพน้ําดิบป)จจุบันและย�อนหลังที่เว็บไซต
 http://tele-wrd.pwa.co.th/lab/ 
 

กปภ.สาขา 7 แห+ง ที่เฝ	าระวังค+าความเค็มจากน้ําทะเลหนุน 

        
รายงานโดย งานสารสนเทศคุณภาพน้ํา กองควบคุมคุณภาพน้ํา การประปาส+วนภูมิภาค 

หมายเหตุ  
• กปภ.สาขา 
• กปภ.สาขาเฝEาระวัง ที่พบค�าความเค็มในน้ําดิบสูงกว�าเกณฑ
เฝEาระวังความเค็มในการผลิตน้ําประปา เนื่องจากสถานการณ
น้ําทะเลหนุน 
• กปภ.สาขาเฝEาระวัง ที่พบค�าความเค็มในน้ําดิบอยู�ในเกณฑ
เฝEาระวังความเค็มในการผลิตน้ําประปา 
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        กปภ.สาขาปทุมธานี  : แม�น้ําเจ�าพระยา  
             ค�าความเค็ม  0.08 - 0.09 กรัม/ลิตร 
 

      กปภ.สาขาธัญบุรี  : คลองชลประทาน 13 
             ค�าความเค็ม  0.20 กรัม/ลิตร 
       

 
      กปภ.สาขาบางปะกง  
-  สระพักน้ําดิบบางบ�อ (รับน้ําดิบจากคลองพระองค
ไชยานุชิต)   
             ค�าความเค็ม 0.38 กรัม/ลิตร (ข�อมูลถึง วันที่ 3 ก.ย.2564) 
- สระพักน้ําดิบบางวัว (รับน้ําดิบจากคลองพระองค
ไชยานุชิตและน้ําดิบเอกชน)  
             ค�าความเค็ม  0.40 – 0.43 กรัม/ลิตร 
      กปภ.สาขาบางคล�า  : คลองพระองค
ไชยานุชิต 
             ค�าความเค็ม  0.27 – 0.41 กรัม/ลิตร 
      กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา  : คลองท�าไข�       
             ค�าความเค็ม  0.18 – 0.26 กรัม/ลิตร 

    กปภ.ข.1 
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1 
กราฟแสดงค+าความเค็มในแหล+งน้ําดิบที่เฝ	าระวัง 

กปภ.ข.1 ตั้งแต+วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 
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กราฟแสดงค+าความเค็มในแหล+งน้ําดิบที่เฝ	าระวัง 
กปภ.ข.2 ตั้งแต+วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 

 

   กปภ.ข.2 

         

      กปภ.สาขาตะกั่วปBา : คลองทุ�งมะพร�าว  
             ค�าความเค็ม  0.07 กรัม/ลิตร(ข�อมูลถึง วันที่ 26 เม.ย.2564) 
                                       
      กปภ.สาขาปากพนัง : แม�น้ําปากพนัง  
              ค�าความเค็ม  0.59 - 0.84 กรัม/ลิตร 
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กราฟแสดงค+าความเค็มในแหล+งน้ําดิบที่เฝ	าระวัง 
กปภ.ข.4 ตั้งแต+วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 

 

  กปภ.ข.4 

เวลาเก็บตัวอย�าง : กปภ.สาขาปทุมธานี เก็บตัวอย�างน้ําดิบ ณ เวลา 12.00 น.  
                       กปภ.สาขาบางปะกง บางคล�า ฉะเชิงเทรา ธัญบุรี ตะกั่วป2า และปากพนัง เก็บตัวอย�างน้ําดิบ ณ เวลา 8.00 น. 
                                   ที่มาของข�อมูลคุณภาพน้ํา : กปภ.สาขา และงานควบคุมคุณภาพน้ํา 
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เกณฑ
เฝEาระวังน้ําดิบเพื่อผลติน้ําประปา ค�าความเค็ม ไม�เกิน 0.50 กรัม/ลิตร 
 

ข�อแนะนําแนวทางการใช�น้ําประปาที่ได�รับผลกระทบด�าน
ความเค็ม สําหรับประชาชนตามคําแนะนําของกรมอนามัย 
ดังนี้ 
• การใช�น้ําประปาเพื่อปรุงอาหาร ควรลดการเติมเครื่องปรุงรส
ให�น�อยลง 
• กลุ�มเสีย่งที่ควรหลีกเลี่ยงการบรโิภค ได�แก� ผู�ที่เปUนโรคไต 
โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคทางสมอง 
ผู�สูงอายุ และเด็กเล็ก 

 

ข�อมูลคุณภาพน้ําดิบรายวัน ตั้งแต� 25 - 30 ก.ย. 2564 


